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Okresowa ocena jakości wody za Ipólrocze2017r.

Na podstawie ań. 4 pkt.1 Ustawy z diria 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sarritarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § i9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprar,vie jakości wody przeznaczonej do spożycia ptzez \udzi
(Dz.U. z2015 r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawańych w sprawozdaniach z badań
jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał ooeny
okrcsorvej za I pólrocze 2017 r. na terenie mia:ita i gminy Czechowice-Dziedzicę.

Woda dla miasta dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacj i

w czechowicach ,Dziedzicach, a na teren gminy przez przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
Czechowice-Dziędzice.

Nadmienió tależy, że w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach odnotowano
podwyższoną liczbę mikroorganizmów 22+2oC po 72h. Na podstawie wyników badń
kontrolnyclr próbek lvody pobranych po 1lrzeprowad zenil działań naprawczych przez
przedsiębiorstrvo wodociągowe, stwierdzono odpowiednią jakość wody zgodną z wymogami
wlw rozporządzenia,

W ramach prowadzonego przez Państwo ;vego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Bielskrr-Białej bieżącego nadzoru nadjakością wody prze znaczonej do spożycia przez ludzi
pobrano ogółem:

. 2l próbek wody w ratlaclr monitoringu kontrolnego,
W ran-rach kolrtroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwa
rł,odociągor,ve pobrano ogółern:

r 19 Fróbek wody w ramaclr monitoringtl kontrolnego,
. 1 próbki wody w ramacl-r monitoringrt przeglądowego.

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym:



l.

Moni(oring kontrolny

Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn,
przewodność elekhyczna właściwa, jon amonowy, glin oraz fosforany rv miejscach iclr
dozowania.

Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium
perfringens.

1.

Monitoring przcglądorvy

Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętnośó, barrva, zapach, odczyn, smak, jon
amonowy, azotany, azoty^y, żelazo, mangan, twardość ogólna, przewodność elektryczna
właściwa, fluorki, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianor.ły, glin, ołów, kadm, miedź,
chrom, nikięl, chloroform, czterocl orek ivęgla, I THM, 

' 
pestycydów, magnez, sód,

antymon, arsen, bor, srebro, rtęó, benzen.
Parametry mikobiologiczne: Clostridiuni perfingers, Escl-rerichia coli, Enterokoki, baktęrie
grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C + 2'C po 72 h.

Biorąc pod uwagę ryzyko zdrowotne konsumentów, oraz fakt, iż zdarzenie związane z
przekoczeniem parametru jakości wody na terenie miasia Czeclrowice-Dziedzice miało
charakter incydentalny, Państworły Powiatorvy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po
analizie wszystkich sprawozdań z badań rr,orly rvykonanycll pvez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, oraz przedsiębiorstwa wodociągowe rv okresie I połrocza 2Ol7

s§yicrdza:

prrydatność rvody do spożycia przez ludzi na tercnic miasta i gminy Czcchorvicc-
Dzicd;łicc.

2.

Otrzymuią:
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